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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica ha per oggetto la realizzazione di un impianto di generazione 

elettrica ottenuta mediante conversione fotovoltaica – destinato ad operare in parallelo alla rete 

elettrica di distribuzione – da installare presso la Scuola Secondaria di Primo Grado ñFedele 

Romaniò sita in Via Fonte dellôOlmo n. 56 nel Comune di Roseto degli Abruzzi in provincia 

di Teramo. L’edificio è di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi. 

La scelta di installare un impianto fotovoltaico sulla scuola è motivata dalla possibilità di 

usufruire di energia elettrica “pulita”, prodotta mediante conversione fotovoltaica (FV), potendo 

beneficiare – con i criteri del decreto sul Conto Energia – dell’erogazione di una specifica tariffa 

incentivante di durata ventennale tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di 

investimento e di esercizio. 

Tale opera, inoltre, rientra in un progetto più ampio, co-finanziato dalla Regione Abruzzo (L.R. 

n. 15/2004), che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici. 

A regime, un impianto fotovoltaico presenta diversi vantaggi, tra cui: 

¶ la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sosanze inquinanti (stimata in 

0,7 kg per kWh elettrico prodotto); 

¶ nessun inquinamento acustico; 

¶ il risparmio di combustibili fossili; 

¶ la modularità (per aumentare la taglia basta aumentare il numero dei moduli); 

¶ le ridotte esigenze di manutenzione, dovute all’assenza di parti in movimento; 

¶ la semplicità di utilizzo; 

¶ la compatibilità delle soluzioni di progettazione del sistema con le esigenze di tutela 

architettonica o ambientale; 

¶ il possibile utilizzo di superfici marginali (tetti, solai, terrazzi, ecc.) per l’installazione 

dell’impianto. 

Per di più, il rilevo e la visibilità che caratterizzeranno l’impianto, grazie ad una serie di efficaci 

interventi di comunicazione, contribuiranno alla diffusione della conoscenza della tecnologia 

fotovoltaica e dei benefici ad essa connessi. 
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2. RELAZIONE GENERALE  

L’impianto oggetto del presente documento verrà installato sul lastrico solare della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “FEDELE ROMANI”, funzionerà in parallelo alla rete di 

distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione e provvederà a coprire il fabbisogno 

energetico dell’utenza servita comportando un beneficio in termini di costi vivi di gestione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto della potenza totale di 19,680 kWp, costituito 

da 82 moduli fotovoltaici al silicio policristallino da 240Wp/cad (in condizioni standard STC). 

Il punto di consegna della fornitura in BT al gestore di distribuzione (ENEL) avviene sulla 

medesima particella catastale, all’interno dell’edificio scolastico. 

Il numero e la disposizione dei mouli fotovoltaici è il risultato delle esigenze energetiche da 

soddisfare ed i vincoli determinati dalla presenza di elementi ombreggianti. 

La presente relazione tecnica mira a descrivere: 

¶ i criteri utilizzati per le scelte progettuali; 

¶ le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti; 

¶ i criteri di progettazione degli impianti per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e 

l'economia di gestione; 

¶ i benefici economici correlati all’installazione del predetto impianto. 
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3. RIFERIMENTI NOR MATIVI  

Si riportano di seguito le principali norme che regolano l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti fotovoltaici. 

× Legge 186/68: Disposizioni concernente la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

× DM 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

× CEI 0 -2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 

× CEI 0 -3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati 

per la legge n. 46/1990. 

× CEI 0 -16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 

reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

× CEI 11-20 +V1: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità 

collegati a reti di I e II categoria. 

× CEI 13-4: Sistemi di misura dell’energia elettrica – Composizione, precisione e verifica; 

× CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata a 1500V in corrente continua. 

× CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione. 

× CEI EN 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche 

fotovoltaiche tensione –corrente. 

× CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici Parte 2: Prescrizione per le celle 

fotovoltaiche di riferimento. 

× CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici Parte 3: Principi di misura per 

sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre ed irraggiamento spettrale di riferimento. 

× CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni 

terrestri. Qualifica del progetto ed omologazione del tipo. 

× CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche di interfaccia con 

la rete. 

× CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri. 

Qualifica del progetto ed omologazione del tipo. 

× CEI EN 61724 (CEI 82–15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee 

guida per la misura, lo scambio e l’analisi dei dati. 

× CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici. 

× CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici- moduli esclusi (BOS) – 

Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali. 

× CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle 

reti elettriche di Media e Bassa tensione. 
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× CEI EN 61000 3-2 (CEI 110 –31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3: 

Limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 

corrente di ingresso < 16 A per fase). 

× CEI EN 60555-1 (CEI 77 –2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi 

elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 1: Definizioni; 

× CEI EN 60439 (CEI 17 –13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT); serie composta da: 

- CEI EN 60439-1 (CEI 17 –13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e 

apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 

- CEI EN 60439-2 (CEI 17 –13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 

- CEI EN 60439-3 (CEI 17 –13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature 

assiepate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove 

personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD). 

× CEI EN 60445-2 (CEI 16 –12): Principi base e di sicurezza per l’interfaccia 

uomomacchina, marcatura ed identificazione - Individuazione dei morsetti e degli 

apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema 

alfanumerico. 

× CEI EN 60529 (CEI 70 –1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP). 

× CEI EN 60099-1 (CEI 37–1): Scaricatori – Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con 

spinterometri per sistemi a corrente alternata. 

× CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 

× CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 

450/750 V. 

× CEI EN 62305 (CEI 81–10): Protezione contro i fulmini. 

× CEI EN 62305-1 (CEI 81–10/1): Principi generali. 

× CEI EN 62305-2 (CEI 81–10/2): Valutazione del rischio. 

× CEI EN 62305-3 (CEI 81–10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. 

× CEI EN 62305-4 (CEI 81–10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. 

× CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 

× CEI EN 62053 -21 (CEI 13–43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – 

Prescrizioni particolari – Parte 21: Contatori statici di energia attiva (Classe 1 e 2). 

× CEI EN 62053 -23 (CEI 13–45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – 

Prescrizioni particolari – Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (Classe 2 e 3). 
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Inoltre, vanno rispettati: 

× D.MAP 28.07.2005 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e s.m.i.. 

× D.MAP 06.02.2006 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e s.m.i.. 

× D.GSE 19.02.2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art.7 del D.Lgs n. 

387 del 29.12.2003”. 

× D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante “ Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, 

n.133, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – come 

modificato dal D. Lgs. n. 106/99. 

× D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 recante “ Attuazione della direttiva 2006/32/CE 

relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 

Direttiva 93/76/CEE”. 

× D.M. 22-01-2008 n.37 (G.U. n.61 del 12.03.2008) recante “Regolamento concernente 

l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma13, lettera a) della legge n. 248 del 2 

dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici”. 

× Delibera Regione Abruzzo n.760 del 12.08.2008 recante “D.G.R. n.351 del 12.04.2007: 

D.Lgs. n. 387/2003 concernente: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità e s.m.i. - Integrazione”. 

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l’esercizio dell’impianto, le scelte progettuali 

sono conformi alle seguenti normative e leggi: 

× Direttiva Enel “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” ed. 

Dicembre 2008. 

DELIBERE AEEG  

× Deliberazione n. 224/2000 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 dicembre 

2000, per gli aspetti tariffari: l’utente può optare per il regime di scambio dell’energia 

elettrica con il distributore; in tal caso, si applica la "Disciplina delle condizioni tecnico-

economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti 

fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (Deliberazione 224/2000)". 

× Deliberazione n. 88/2007 “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica 

prodotta da impianti di generazione”. 

× Deliberazione n. 89/2007 “ Condizioni tecnico-economiche per la connessione di 

impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione 

di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV”. 
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× Deliberazione n. 90/2007 “Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 19.02.2007, ai fini 

dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici”. 

× Delibera n.280/2007 “Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia 

elettrica ai sensi dell’art.13, commi 3 e 4, del Decreto Lgvo n.387/2003 e del comma 41 

della Legge n.239/2004”. 

× Delibera ARG/elt 74/08 recante il “Testo integrato delle modalità e delle condizioni 

tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)”. 

× Delibera ARG/elt 99/08 recante in Allegato A il “Testo integrato connessioni attive” 

(TICA). 

× Delibera ARG/elt 161/08 “Modificazione della deliberazione dell’AEEG 13.04.2007 

n.90/2007, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti 

fotovoltaici”. 

× Delibera ARG/elt 179/08 “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’AEEG 

ARG/elt99/08 e n.281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche perla 

connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione degli impianti di produzione di 

energia elettrica”. 

× Deliberazione dell’AEEG 13.04.2007 n.90/2007, in materia di incentivazione della 

produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici”. 

NORME UNI  

× UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; 

× UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici. 

× Circolare Agenzia Entrate 46/E del 19.07.2007 “Art. 7, comma 2 del Decreto Lgs. 

n.387/2003. Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici”. 

Nella fase di installazione sarà assicurata la presenza del contrassegno dell’Istituto del Marchio 

Italiano di Qualità (IMQ) per i materiali ed apparecchiature per i quali è previsto il rispetto di 

tutte le eventuali ulteriori disposizioni e/o aggiornamenti che verranno emanati prima 

dell’esecuzione dell’impianto (per i cavi è richiesto il marchio IMQ). Dovranno inoltre essere 

rispettati gli obblighi derivanti dal recepimento delle Direttive Europee (marchio CE) per quanto 

in vigore al momento della consegna dell’apparecchiatura. I lavori saranno eseguiti nel pieno 

rispetto delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in vigore alla data di esecuzione 

dei lavori. I materiali impiegati risponderanno inoltre alle norme UNI e alle tabelle CEI-UNEL. 

Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente 

richiamate, si considerano applicabili. 
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4. DATI E CRITERI DI PROGETTO  

I dati di seguito riportati sono strutturati secondo quanto riportato nella guida CEI 0-2. 

Modulo 1 ï Dati di progetto di carattere generale 

Pos. Dati Valori stabiliti  Note 

1 Committente Comune di Roseto degli Abruzzi (Ente Pubblico)  

1.1 Persona fisica Il Sindaco - Geom. Franco Di Bonaventura  

1.2 Scopo del lavoro Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico 

della potenza di 19,680 kWp, collegato alla rete elettrica 

di distribuzione in bassa tensione. 

 

1.3 Vincoli progettuali 

da rispettare 
- Impatto visivo contenuto. 

- Interfacciamento alla rete consentito a norme CEI e 

normativa di unificazione ENEL 

 

1.4 Informazioni di 

carattere generale 
- Ubicazione sito: 

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) 

Foglio catastale n. 54 – P.lla 11 

- Sito raggiungibile da strada idonea al trasporto 

pesante. 

- Installazione del campo fotovoltaico sulla copertura 

piana (lastrico solare) dell’edificio (Quota ≈ 12 mt.). 

- Lastrico solare praticabile di copertura, delimitato da 

parapetto in c.a. avente altezza pari a 1,0 mt. . 

- Torrino del vano scale situato in posizione 

intermedia rispetto la superficie della copertura 

(Dim. torrino: 13,85 x 12,25 x 2,7(h) mt.). 

 

 

 

 

Modulo 2- Dati di progetto relativi allôutilizzazione dellôedificio 

Pos. Dati Valori stabiliti  Note 

2.1 Destinazione d’uso Pubblica istruzione: 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

2.2 Barriere 

architettoniche 
- Accesso maestranze sulla copertura mediante 

scalinata interna alla scuola. 

- Trasporto del materiale sulla copertura mediante 

autocarro con braccio gru. 
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Modulo 3- Dati di progetto relativi alle influenze esterne 

Pos. Dati Valori stabiliti  Note 

3.1 Temperatura: 

- min/max all’interno dell’edificio 

- min/max all’aperto 

- media del giorno più caldo 

- media delle massime mensili 

- media annuale 

 

13°C/28°C 

-3.4°C/33°C 

26.9°C 

17.2°C 

13.7°C 

Norma UNI 

10349 

3.2 Radiazione solare  Vedi tabella 

3.3 Formazione di condensa Possibile  

3.4 Altitudine (s.l.m.) + 5 mt.  

3.5 Latitudine 42°39’46.70”  

3.6 Longitudine 14°01’23.80”  

3.7 Presenza di corpi solidi estranei 

Presenza di polvere 

NO 

SI 

Protezione 

quadri da insetti 

ed utensili 

3.8 Presenza di liquidi: 

- Tipo di liquido 

- Trascurabile 

- Possibilità di stillicidio 

- Esposizione alla pioggia 

- Esposizione agli spruzzi 

- Possibilità di getti d’acqua 

SI 

Acqua 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

Dati relativi al 

posizionamento 

delle 

apparecchiature 

elettriche in 

esterno 

3.9 Condizioni del terreno Non applicabili  

3.10 Ventilazione dei locali: 

- naturale 

- artificiale 

- naturale assistita da ventilazione artificiale 

- numero di ricambi 

Loc. quadro generale 

SI 

- 

- 

- 

Dati riferiti al 

posizionamento 

del Q parallelo 

inverter 

3.11 Dati relativi al vento (ENEA) 

- direzione prevalente 

- velocità di riferimento 

- massima velocità di progetto 

- pressione del vento sui pannelli (max) 

 

NE 

27 m/s 

27 m/s 

108 kg/mq 

Zona di vento 3 
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Modulo 4- Dati di progetto relativi alla rete di collegamento 

Pos. Dati Valori stabiliti  Note 

4.1 Tipo di intervento richiesto 

- nuovo impianto 

- trasformazione 

- ampliamento 

 

SI 

- 

- 

 

4.2 Dati del collegamento elettrico 

- descrizione della rete di collegamento 

- punto di consegna (POD) 

- tensione nominale (Un) 

- potenza disponibile 

- stato del neutro 

 

Sistema TT 

IT001E689022251 

400/230V 

33 kW 

Sistema TT 

 

4.3 Misura dell’energia Contatore GSE  

4.4 Gestore di rete ENEL SpA  

 

 

 

 

Modulo 5- Dati di progetto relativi allôimpianto fotovoltaico 

Pos. Dati Valori stabiliti  Note 

5.1 Caratteristiche aree di installazione Copertura  

5.2 Posizione quadri campo Copertura  

5.3 Posizione inverter Copertura  
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5. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

5.1 Premessa 

L’impianto fotovoltaico funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica di 

bassa tensione e provvederà coprire il fabbisogno energetico dell’utenza servita. 

Parte dell’energia elettrica prodotta sarà consumata in loco, secondo l’incrocio tra disponibilità 

di radiazione solare e richiesta di elettricità da parte dell’utenza; il surplus di energia potrà essere 

venduto alla rete elettrica come da normative vigenti. 

La taglia dell'impianto fotovoltaico (e di conseguenza la sua potenza di targa) è stata scelta in 

relazione alle esigenze dell'utenza, in base ai consumi elettrici dell'utenza stessa ed alle 

condizioni di irraggiamento solare del luogo di installazione dell'impianto. 

L'utenza in esame è la Scuola Secondaria di Primo Grado “Fedele Romani” di Roseto degli 

Abruzzi (Lat. 42Á39ô46.70ò N; Long. 14Á01ô23.80ò E); l'impianto fotovoltaico sarà installato 

sul lastrico solare praticabile della scuola e verrà connesso alla rete pubblica del distributore 

locale di energia elettrica (ENEL) in prossimità del punto di consegna (consegna trifase a bassa 

tensione 400 V). 

Di seguito è schematizzato il principio generale di funzionamento: 
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I moduli fotovoltaici  (FV) alimentano le utenze e/o la rete elettrica grazie alla presenza 

dell’inverter , dispositivo elettronico/statico che converte la corrente continua in corrente 

alternata. Il contatore GSE ed il contatore di rete indicheranno la quota di energia elettrica 

consumata, di quella immessa in rete e di quella prelevata dalla rete. L’inverter sarà alloggiato 

sulla facciata esterna (lato Nord) del torrino di copertura del vano scale. 

Da un'analisi dei consumi elettrici storici della scuola si può stimare un consumo medio annuo 

di energia elettrica attiva della struttura scolastica pari a circa 25.000 kWh . 

Considerando i consumi elettrici e la superficie a disposizione per l’installazione del campo 

fotovoltaico, si è scelto di progettare un impianto di taglia pari a19,68 kWp. 

L’impianto è stato ideato per avere:  

¶ una potenza lato corrente continua superiore all’85% della potenza nominale del 

generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento; 

¶ una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente 

continua (efficienza del gruppo di conversione). 

Per quanto riguarda la disposizione dei moduli fotovoltaici, i vincoli architettonici della struttura 

consentono un orientamento del campo verso sud (azimut 0°) ed un’inclinazione degli stessi pari 

a 30°. 

La scelta dei moduli da utilizzare e della loro disposizione è stata effetuata sulla base dei 

seguenti requisiti: 

¶ compatibilità con la potenza desiderata; 

¶ compatibilità con le caratteristiche elettriche degli altri componenti del sistema; 

¶ qualità dei componenti. 

I componenti costitutivi l’impianto sono: 

¶ moduli fotovoltaici 

¶ strutture di supporto dei moduli fotovoltaici (telai e zavorre) 

¶ convertitori statici corrente continua/alternata (inverter) 

¶ quadri elettrici di sottocampo in corrente continua 

¶ quadri parallelo ca 

¶ quadro di interfaccia 

¶ cavi di cablaggio 

¶ impianto di protezione da fulminazione ed impianto di terra. 
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5.2 Disposizione dei moduli fotovoltaici e descrizione del campo 

Il valore di targa del campo fotovoltaico, pari a 19,680 kWp, è ottenuto con l’organizzazione di 

82 moduli fotovoltaici – ognuno costituito da 60 celle in silicio policristallino del tipo SPS-240P 

(SPS ISTEM srl) da 240 Wp/cad (in condizioni standard STC secondo CEI-IEC 61215) o 

equivalenti. I moduli saranno installati sul lastrico solare dell'edificio scolastico ed il loro 

posizionamento è stato studiato in modo da minimizzare le perdite per ombreggiamento causate 

dal torrino delle scale e dai parapetti perimetrali. Piuttosto che ancorare sul solaio le strutture, si 

è preferito ricorrere ad opportune zavorre al fine di evitare fori che andrebbero a danneggiare la 

guaina bituminosa impermeabilizzante della copertura. 

Nota 1: Sul lastrico solare è presente l’impianto di protezione dell’edificio dalle scariche 

atmosferiche del tipo a “gabbia di Faraday” (cfr. Allegato 13 – Elaborati grafici; 

Allegato 2 – Documentazione fotografica). E’ verosimilmente possibile che 

l’installazione del campo fotovoltaico possa richiedere interventi su tale impianto. 

Nota 2: La guaina bituminosa di impermeabilizzazione del lastrico solare risulta danneggiata 

in alcuni punti per cui, prima della posa degli elementi costituenti il campo 

fotovoltaico, sarà necessario provvedere a ripristinare la corretta impermeabilizzazione 

della copertura mediante applicazione di guaina bituminosa (o sistemi equivalenti). 

 

 

Campo fotovoltaico 

Il campo fotovoltaico è stato suddiviso in 2 sottocampi (FV1 e FV2), ognuno servito da n. 1 

inverter (mod. POWER-ONE Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT o equivalente). 

La superficie captante dei moduli è globalmente pari a circa 133 m
2
. 

Ogni sottocampo è costituito da 2 stringhe – una da 20 moduli ed una da 21 moduli – collegate 

ad un inverter (MPPT) e, pertanto, si avrà un campo equamente diviso tra i due inverter (ad ogni 

inverter sarà collegata una potenza pari a 9,84 kWp). 

 

Campo fotovoltaico FV1 

¶ N. stringhe: 2  (Corrente massima per ogni stringa: 7,78A) 

¶ Totale moduli: 41 

¶ Potenza generata: 9,84 KWp 

¶ N. inverter: 1 (trifase, POWER-ONE Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT – Pn AC 10,0 kW 

 

Campo fotovoltaico FV2 

¶ N. stringhe: 2  (Corrente massima per ogni stringa: 7,78A) 

¶ Totale moduli: 41 

¶ Potenza generata: 9,84 KWp 

¶ N. inverter: 1 (trifase, POWER-ONE Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT – Pn AC 10,0 kW 
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Tutte le componenti dell’impianto assicureranno l’osservanza delle due condizioni dell’art. 4, 

comma 4, del D.M 28/07/2005 che sono le seguenti: 

(a) Verifiche 

a) Pcc > 0,85 x Pnom x I/Istc 

dove: 

- Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con 

precisione migliore del ± 2%; 

- Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico; 

- I  è l’irraggiamento [W/m
2
] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 

± 3%; 

- Istc, pari a 1000 W/m
2
, è l’irraggiamento in condizioni di prova standard. 

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m
2
. 

 

Condizioni standard di prova (STC): 

I = 1.000 W/m
2
 Irraggiamento 

t = 25 °C Temperatura di cella 

AM  = 1,5 Spettro di radiazione 

La potenza di ogni singolo modulo deve avere una tolleranza max del ± 5% misurata in accordo 

alle Norme CEE 503 e la resa deve essere garantita per il mantenimento del 90% della potenza 

dichiarata, in un periodo di anni 12 e dell’80% per un periodo di anni 25 dalla installazione. 

La garanzia di prodotto e la garanzia di prestazioni saranno attestate da Certificazione del 

Costruttore. 

Il campo FV è elettricamente un sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. 

Essendo l'orientamento dell'edificio scolastico del tipo Nord – Sud con uno scostamento di circa 

29° rispetto alla direttrice tra i due poli, i moduli fotovoltaici per avere un azimuth pari a 0° 

dovranno essere installati con la medesima angolazione (cfr. Allegato 13 – TAV. EG 4). 

La posa dei moduli fotovoltaici è stata prevista su una struttura di supporto avente le seguenti 

funzioni: 

¶ essere di sostegno per i moduli; 

¶ consentire il montaggio e lo smontaggio di ciascun modulo in maniera indipendente dalla 

presenza o meno di quelli contigui; 

¶ fornire l'inclinazione ottimale dei moduli (tilt pari a 30° rispetto all'orizzontale); 

¶ evitare interferenze tra il campo fotovoltaico e l’impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche presente sulla copertura della scuola. 

Ai fini dell'installazione dei moduli è stata studiata una struttura di supporto realizzata con 

sistema HILTI MQ-HDG zincato a caldo (o equivalente). 
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Tale sistema è costituito da binari longitudinali MQ-41-HDG plus 6m, disposti parallelamente 

allo sviluppo della fila di pannelli e sostenuti da appositi supporti trasversali. Per il supporto dei 

moduli fotovoltaici sono stati impiegati morsetti centrali MSP-MQ-MC 34-37, morsetti finali 

MSPMQ-EC 35 (essendo lo spessore del pannello pari a35 mm) e connettori MSP-MQ-C-F. 

(Nota: Per binari longitudinali aventi lunghezza superiore a 6 m è necessario congiungere più 

elementi impiegando il connettore MSP-MQ-C-F e viti MSP-MQ-S-F). 

La struttura di sostegno dei moduli è stata calcolata per resistere alle sollecitazioni di carico 

permanenti ed ai sovraccarichi dovuti al peso della neve ed alla spinta del vento. 

Poiché l'impermeabilizzazione della copertura dell'edificio scolastico è ottenuta tramite guaine 

termosaldate, non è possibile fissare la struttura di supporto dei moduli alla soletta della 

copertura dell'edificio tramite dei tasselli di ancoraggio senza forare le guaine e, di conseguenza, 

senza compromettere l'impermeabilizzazione del tetto. Per tale motivo, l’ancoraggio delle 

strutture avverrà su zavorre costituite da cordoli in calcestruzzo del peso complessivo di circa 

120 kg per ogni modulo fotovoltaico (n.4 zavorre da 30 Kg cad.). L’ancoraggio della struttura di 

supporto alle zavorre in calcestruzzo avverrà mediante tasselli a pressione Ø 12 mm (o sistemi 

equivalenti). Tra la zavorra e la copertura del lastrico solare verrà interposto un foglio di 

neoprene per non danneggiare le guaine termosaldate di impermeabilizzazione. 

Per evitare interferenze tra la struttura di supporto dei moduli e l’impianto di protezione contro le 

scariche atmosferiche dell’edificio, si impiegheranno zavorre in calcestruzzo tali da consentire 

una sopraelevazione della struttura di circa 20 cm al di sopra del lastrico solare. Tale 

sopraelevazione, inoltre, favorirà la ventilazione retrostante dei moduli con relativo incremento 

di efficienza degli stessi. 

La struttura metallica di sostegno verrà regolarmente collegata all’impianto di terra. 

Di seguito si riporta il dimensionamento e la verifica delle strutture di supporto per una fila 

costituita da n. 10 moduli: 

Dati singolo modulo 

Altezza: 992 mm 

Larghezza: 1644 mm 

Spessore: 35 mm 

Peso proprio: 23,5 kg 

Area totale: 16,31 mq 

Disposizione dei moduli 

Moduli per fila 10 

Numero di file 1 

Numero moduli 10 

Interasse massimo tra gli appoggi: 2,20 m
*)
 

*) calcolato tenendo conto del carico sui pannelli (azione del vento e della neve). I binari longitudinali non dovranno 
avere sbalzi alle estremità superiori a 300 mm. 

Verifica dell’interasse massimo tra gli appoggi: 

Dati di carico 

Azione accidentale (neve+vento) 125,0 kg/mq 

Peso proprio pannello 14,4 kg/mq 

Carico totale Q  139,4 kg/mq 

Altezza di influenza i 0,496 m 

Carico distribuito q (=Q*i) 69,1 kg/m 

Verifica binario longitudinale MQ-41-HDG plus 6m 

Interasse massimo tra appoggi d     2,20 m 

Numero supporti trasversali per fila  9 

Momento sollecitante (Ms)                334,7 Nm 

(< 388,1 Nm (=M_ammissibile) ) 
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Inverters 

Il campo fotovoltaico è suddiviso in 2 sottocampi, ognuno collegato ad un proprio inverter. 

I convertitori CC/CA impiegati sono dei POWER-ONE Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT (o 

equivalenti) in grado di seguire il punto di massima potenza del proprio campo fotovoltaico sulla 

curva I-V caratteristica (funzione MPPT) in grado di costruire l’onda sinusoidale in uscita con la 

tecnica a modulazione della larghezza degli impulsi (PWM), così da contenere le armoniche 

entro i valori stabiliti dalla normativa. 

La composizione dei sottocampi è la seguente: 

Sottocampo Tipo inverter  N. stringhe 

in parallelo 

per MPPT 

Potenza di picco 

del sottocampo 

[kWp] 

Corrente max. 

inverter 
[A] 

1 
PVI 10.0 

OUTD-FS-IT 
1 9,84 18A per fase 

2 
PVI 10.0 

OUTD-FS-IT 
1 9,84 18A per fase 

 

Ogni inverter è dotato di: 

¶ dispositivo di interfaccia per il collegamento alla rete elettrica 

¶ connettori con la funzione di parallelo tra stringhe 

¶ grado di protezione dagli agenti atmosferici IP65 

¶ controllo e dispositivo di segnalazione delle dispersioni verso terra lato CC 

¶ protezione da sovratensioni lato CC mediante varistori controllati termicamente 

¶ comunicazione dati (opzionale) tramite Ethernet / RS485. 

In caso di distacco della rete, ogni inverter è dotato di un dispositivo che impedisce il suo 

funzionamento in isola; è presente, inoltre, un dispositivo che impedisce interferenze di 

radiofrequenze sui lati entrata-uscita (CEI 110-6/7 e 8). 

Gli inverter hanno un grado di efficienza superiore al 93%, valore che soddisfa la condizione 

prescritta dal DM 28/07/2005: 

b) Pca> 0,9 *Pcc 

dove 

- Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di conversione 

della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%; 

- Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con 

precisione migliore del ± 2%; 

Le tensioni in ingresso sono compatibili con i campi di tensione DC degli inverter. 
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5.3 Specifiche tecniche dei componenti 

Moduli fotovoltaici 

I moduli fotovoltaici sono costituiti da diversi strati sovrapposti: 

1. Lastra di vetro temprato da 4 mm avente la duplice funzione di assicurare una buona 

trasmittanza termica ed una elevata resistenza meccanica. Il vetro prismatico, su base 

extrachiaro, permette di avere un’ottima trasparenza; la prismatura (posizionata 

internamente) permette al modulo di lavorare al 100% anche quando il sole non è 

perpendicolare allo stesso. Il modulo ha un carico neve certificato di circa 540 kg/mq. 

2. Fogli sigillanti trasparenti in EVA (acetato vinileetilenico) ed un doppio strato di 

TEDLAR
®
 (poliestere ad elevate performace) che garantiscono un'elevata resistenza agli 

agenti atmosferici, all’ossigeno ed all’umidità, oltre che un buon isolamento dielettrico. 

3. Celle fotovoltaiche in silicio policristallino di GRADO A. 

4. Chiusura posteriore. 

Il modulo è completato da cornice in alluminio. Nella parte posteriore è presente una scatola di 

giunzione Tyco ad innesto rapido per i collegamenti elettrici necessari all’installazione. 

 

Nome del Costruttore SPS ISTEM srl 

Modello modulo SPS-240P 

Tipo di celle  Silicio policristallino 

N° celle in silicio policristallino per modulo 60 

Potenza nominale (o massima o di picco) Pm 240 Wp 

Tensione nominale MPP (alla max potenza) Vpm 30,85 V 

Tensione a vuoto Voc 37,39 V 

Tensione massima di sistema Vdc 1000 V 

Corrente nominale (alla massima potenza MPP) Ipm 7,78 A 

Corrente di corto circuito Isc 8,38 A 

Scatola di giunzione Tyco ad innesto rapido e cavo di 4 mm e lunghezza 2 mt. . 

Garanzia rendimento  90% dopo 12 anni 

 80% dopo 25 anni 

Certificazione secondo normativa IEC 61215 ed.2 

 IEC 61730 

 ISO 9001 

Dispositivo con grado isolamento II 

Dimensione del pannello 1644 x 992 x 35 mm 

Peso del pannello 23,5 kg 

Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) -0,43 

Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) -0,34 

Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) 0,03 

Tipo di cornice: Alluminio anodizzato 

Garanzia produttore 5 anni 
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Inverters 

Marca: POWER-ONE 

Modello: AURORA 

 PVI-10.0-OUTD-FS-IT 

Specifiche tecniche lato DC (ingresso): 

Massima tensione a circuito aperto 900 V 

Potenza di picco (per ogni MPPT) 6,5 kW 

Campo di variazione MPPT (Vdc) 300-750V 

Corrente nominale di ingresso 18A/MPPT 

Specifiche tecniche lato AC (erogazione): 

Tensione di uscita 3x400 V AC 

Corrente nominale di uscita 16,6 A per fase 

Potenza nominale di uscita 10,0 kW 

Frequenza di uscita 50/60 Hz 

Rendimento massimo 97,7% 

Rendimento europeo 97,13% 

Fattore di distorsione della corrente di uscita < 2% 

Fattore di potenza 1 

Raffreddamento Convezione naturale 

Temperatura di funzionamento da -20 a + 60°C 

Peso 38 kg 

Dimensioni (HxWxD) 650x650x200 mm 

Grado di protezione ambientale IP65 

 

Il gruppo di conversione è dotato di sistema di rilevamento dati operativi e trasmissione a 

distanza attraverso porta seriale o di rete. 

All’uscita di ogni inverter è installato un sezionatore quadripolare per il sezionamento del cavo 

di uscita dal convertitore statico contenuto entro contenitore di dimensioni idonee, in poliestere 

resistente agli agenti atmosferici. 

Costruzione ed installazione in classe II. 
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Quadri elettrici 

Realizzati in materiale plastico, con grado di protezione IP 55 (o superiore), contengono gli 

organi di sezionamento e manovra lato DC/AC. 

Il quadro elettrico generale è installato al piano terra dell’edificio scolastico. 

I quadri elettrici ospitano: 

Quadro in corrente alternata (AC) 

n. 3 magnetotermici per sezionare inverter e campo fotovoltaico 

n. 1 magnetotermico differenziale quadripolare come protezione addizionale. 

Il quadro è collegato all’inverter mediante cavi del tipo concentrico antifrode, con sezioni tali da 

minimizzare la caduta di tensione e garantire il mantenimento delle condizioni di massima 

sicurezza. 

 

 

 

Protezione di interfaccia 

Integrata nell’inverter scelto, nel rispetto della norma CEI 11-20 e con riferimento a quanto 

contenuto nei documenti di unificazione ENEL (Guida per la connessione). 
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6. CALCOLO ENERGIA PRODUCIBILE ANNUA  

La quantità di energia elettrica producibile dall'impianto è calcolata sulla base dei dati 

radiometrici riportati dalla norma UNI 10349 e sulla base di quanto previsto dalla norma UNI 

8477 (relativa al calcolo dell'energia solare incidente una superficie inclinata e con azimuth 

diverso da zero). 

L'impianto deve essere progettato per avere: 

¶ una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del 

generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento 

¶ una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente 

continua (efficienza del gruppo di conversione); 

Di seguito sono riportati, in forma tabellare, i dati di irraggiamento solare medi giornalieri per 

ogni mese dell'anno riferiti ad un metro quadrato di superficie. I valori di Hh sono stati calcolati 

considerando i dati radiometrici di Roseto degli Abruzzi; mentre i valori di H e Irragg. Mensile 

sono riferiti ad una superficie orientata ed inclinata come il piano fotovoltaico (inclinazione di 

30° ed azimuth di 0°). 

- Luogo: 42°39'43" Nord, 14°1'28" Est, 

- Quota: 12 m.s.l.m. 

- Potenza nominale del sistema FV: 1.0 kW (silicio policristallino) 

- Stime di perdite causata dalla temperatura: 9.9% (usando temp. esterna locale) 

- Stima di perdite causate da effetti di riflessione: 2.7% 

- Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 10.0% 

- Perdite totali del sistema FV: 21.1% 

 

 

Definendo: 

- Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh) 

- Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh) 

- Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del 

sistema (kWh/m
2
) 

- Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m
2
) 

 

 

Si trova: 

 



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 19, 680 kWp CONNESSO ALLA RETE  

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ñFEDELE ROMANIò 22 

Sistema fisso: inclinazione=30°, orientamento=0° 

Mese Ed Em Hd Hm 

Gen  2.12 65.6 2.50 77.5 

Feb  2.71 75.9 3.25 91.1 

Mar  3.70 115 4.55 141 

Apr  4.48 134 5.62 169 

Mag  4.46 138 5.77 179 

Giu  4.84 145 6.37 191 

Lug  4.91 152 6.54 203 

Ago  4.72 146 6.27 194 

Set  4.17 125 5.38 161 

Ott  3.39 105 4.25 132 

Nov  2.26 67.7 2.73 81.8 

Dic  1.67 51.8 1.98 61.4 

Media annuale  3.62 110 4.61 140 

Totale per l'anno 1320 kWh 1680 kWh/m
2 
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Pertanto, la produzione energetica totale dell’impianto nell’arco di un anno solare sarà pari a: 

Taglia impianto x Producibilità annua = 19,68 x 1320 = 25.977,6 kWh 

± 5% di variazione della radiazione solare che si può avere di anno in anno. 
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6.1 Ombreggiamenti 

Il campo fotovoltaico è installato sul lastrico solare dell'edificio scolastico, i moduli sono 

orientati in direzione SUD (azimuth 0°) con un’inclinazione (tilt) di 30°. 

I principali fenomeni di ombreggiamento sono dovuti alla presenza del parapetto perimetrale 

(h = 1,0 mt.) del lastrico solare ed a quella di un torrino (h = 2,7 mt.). 

Tali vincoli strutturali sono stati accuratamente valutati in fase di progettazione della 

distribuzione del campo fotovoltaico. Inoltre, per evitare fenomeni di reciproco ombreggiamento 

dei moduli, si è scelta una loro opportuna spaziatura e disposizione, come da tavola grafica 

allegata (EG 4). 

 

Altre cause di ombreggiamento sono dovute alla presenza di n.2 antenne TV ancorate sul 

parapetto perimetrale (n. 1 antenna sul lato EST e n. 1 antenna sul lato SUD). 

Si dovrà prevedere, in fase di realizzazione dell’impianto, allo spostamento dei suddetti elementi 

ed alla loro collocazione in posizione non dannosa per la produttività del sistema di generazione 

fotovoltaica. 
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7 DIMENSIONAMENTO PARTE ELETTRICA  

7.1 Lato DC 

L’impianto fotovoltaico è costituito da due sottocampi composti da 41 moduli ciascuno, per un 

totale di 82 moduli da 240 Wp cad. (SPS ISTEM tipo SPS-240P, o equivalenti) aventi una 

potenza complessiva di 19,680 kWp (STC). 

I risultati dei calcoli riportati nella presente relazione di progetto si basano, quindi, sulle 

impostazioni dei dati alle suddette STC. 

I due sottocampi sono organizzati nel modo seguente: 

¶ Sottocampo A: è costituito da n.2 stringhe, ognuna formata da moduli SPS-240P (o 

equivalenti) per un totale di 41 moduli collegati elettricamente in serie e potenza 

installata di 9,84 kWp. 

Il controllo e la conversione della potenza elettrica (in regime corrente continua) del 

sottocampo A è gestito dall’inverter denominato nello schema elettrico come INV1, e 

trattasi di inverter POWER-ONE mod. Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT o equivalente. 

¶ Sottocampo B: è costituito da n.2 stringhe, ognuna formata da moduli SPS-240P (o 

equivalenti) per un totale di 41 moduli collegati elettricamente in serie e potenza 

installata di 9,84 kWp. 

Il controllo e la conversione della potenza elettrica (in regime corrente continua) del 

sottocampo A è gestito dall’inverter denominato nello schema elettrico come INV2, e 

trattasi di inverter POWER-ONE mod. Aurora PVI 10.0 OUTD-FS-IT o equivalente. 

I cavi tra i moduli a formare le stringhe saranno posati opportunamente e fissati alla struttura 

tramite fascette. Negli attraversamenti, i cavi verranno posati all’interno di idonee tubazioni di 

protazione, come meglio specificato nelle relative voci del computo metrico estimativo (cfr. 

Allegato 6). 

I due sottocampi sono gestiti come sistemi IT, cioè con nessun polo attivo connesso a terra. La 

tensione ai capi di ogni stringa è funzione delle caratteristiche elettriche dei moduli fotovoltaici 

utilizzati e dal numero dei moduli collegati in serie. 

Per il collegamento in serie dei moduli fotovoltaici, considerando il luogo di posa esterno, si è 

scelto un cavo a doppio isolamento di tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV di sezione pari a 6 mm
2
. 

I moduli fotovoltaici impiegati nell’impianto in oggetto sono dotati di scatola di giunzione Tyco 

ad innesto rapido la quale favorisce, in fase realizzativa, i collegamenti in serie in modo efficace 

e rapido, oltre ad avere un’ottima tenuta meccanica della connessione. I cavi forniti di serie con 

il suddetto modulo hanno lunghezza pari a 2 mt. e sezione pari a 4 mm
2
. 
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7.1.1 Quadri di campo e manovra 

I due cavi di discesa (riportanti il parallelo elettrico dei due sottocampi) convergono nel quadro 

di campo e manovra. Per la realizzazione del suddetto quadro di campo si è scelto un quadro di 

policarbonato (dimensioni 380x220x140 mm) – o equivalente – con grado di protezione IP 55 (o 

superiore) normativa di riferimento: CEI EN 60439-1, CEI EN 50298, CEI 23-48, CEI 23-49. 

Caratteristiche del quadro: 

- esecuzione in materiale termoplastico autoestinguente resistente al calore anormale ed al 

fuoco fino a 650 °C (prova del filo incandescente) secondo norma IEC 60695-2-11 

- temperatura di installazione: -25 °c ÷ +60 °c 

- tensione nominale di isolamento: 1000 vca.; 1500 vcc 

- resistenza agli urti 6 joule (grado ik 08) 

- telaio portaprofilati din estraibile per un più agevole cablaggio a banco, scomponibile (e 

ricomponibile a scatto) per una maggiore comodità di cablaggio delle singole file 

- possibilità di installare apparecchi con profondità 53, 68 e 75 mm 

- modelli da 8 moduli e superiori attrezzati con flange in bimateria e rigide per l’ingresso 

facilitato di tubi e cavi 

- centralini conformi alle norme CEI 23-48, CEI 23-49 e IEC 60670 

- Marchio IMQ II 

Il quadro di campo conterrà, per le operazioni di manovra e protezione, i seguenti componenti: 

- morsetti linea montante (ingresso/uscita) 

- 3 interruttori magnetotermici quadripolari (vedi Allegato – TAV. EG 6). 

In prossimità del contatore di scambio sarà posizionato un quadro dalle stesse caratteristiche del 

precedente di dimensioni 205x220x140 contenente: 

- interruttore differenziale magnetotermico 

 

 

 

 

7.1.2 Protezione di interfaccia 

L’allacciamento dei generatori alla rete di distribuzione dell’energia avverrà nel rispetto della 

norma CEI 11-20 e con riferimento a quanto contenuto nei documenti di unificazione ENEL 

(Guida per la connessione). 
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7.1.3 Cavi elettrici lato corrente continua 

Il dimensionamento dei cavi sul lato DC (corrente continua) dei generatori fotovoltaici in oggetto 

è stato impostato in modo da massimizzare il rendimento dell’impianto rendendo minime le 

perdite di energia nei cavi imponendo che la caduta di tensione tra moduli fotovoltaici e ingresso 

inverter, con corrente pari a quella di funzionamento dei moduli alla massima potenza, sia 

inferiore allo 0,5 %. 

Il singolo modulo fotovoltaico è corredato di due cavetti (terminale positivo e negativo del 

modulo) di lunghezza pari a 2 mt. e di sezione pari a 4,0 mm
2
. 

Per la realizzazione delle prolunghe dei terminali di stringa, mediante sistema di connessione 

Tyco adeguato, verrà adottato un cavo di tipo solare unipolare 0,6/1 kV da 6 mm
2
; i conduttori 

delle due stringhe di ciascun sottocampo verranno collegati in parallelo all’interno di quadri di 

campo dedicati. 

I cavi saranno posati entro canalizzazioni di acciaio zincato e/o ove necessario, entro tubazioni in 

PVC. 

Caratteristiche dei cavi: 

- cavo solare isolante HEPR; 

- flessibile in rame isolato con gomma sotto guaina protettiva in policloroprene; 

- tensione di isolamento U0/U  0,6/1kV; 

- conforme alle norme: CEI 20-22; CEI 20-13; IEC 502; IEC 332.3; UNEL 35377. 

Installazione in classe di isolamento II. 

I cavi saranno infilati, a seconda dei casi, entro canalizzazioni / cavidotti in polietilene, entro 

tubazioni flex pesanti in PVC, oppure entro canalizzazioni metalliche. 

 

 

 

 

7.2 Cavi elettrici lato corrente alternata 

Il dimensionamento dei cavi sul lato AC (corrente alternata) dei generatori fotovoltaici in oggetto 

è stato impostato in modo da massimizzare il rendimento dell’impianto, ovverosia minimizzando 

le perdite di energia nei cavi ed imponendo che la caduta di tensione complessiva tra gli inverter 

e il quadro di interfaccia rete, con corrente pari a quella di funzionamento dei moduli alla 

massima potenza, sia inferiore al 2%. 

Il cavo prescelto - avendo stimato una distanza di circa 18 metri, in condizioni di massima 

erogazione di corrente di fase verso la rete pari a 16,8 A max - comporta una caduta di tensione 

percentuale massima al di sotto del 2% ed è quindi in accordo con il vincolo del 4% previsto 

dalla norma CEI 64-8. 
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Si riepilogano i valori di corrente (di esercizio e di portata del cavo adottato) allo scopo di 

coordinare la protezione automatica per il sovraccarico e il corto circuito: 

Ib = 16,8 A (Massima corrente di fase erogabile dal sistema fotovoltaico) 

Iz = 48 A (Portata di corrente del cavo FG7 (O) R 0,6/1 kV 5G6 in posa tubo in aria, 

Temperatura = 30°C) 

In riferimento alla Norma CEI 64-8, che prescrive la seguente relazione: 

I b Ò In Ò Iz 

si è scelto un interruttore automatico magnetotermico avente valore di corrente nominale In = 32 

A tale da soddisfare la relazione sopra riportata. 

La corrente di funzionamento sicuro della protezione automatica è legata al valore nominale del 

dispositivo dalla seguente relazione: 

I f = 1,45 x I n 

che, per il valore di corrente nominale scelto, comporta un valore di intervento pari a 46,4 A, 

questo ovviamente delinea lo sfruttamento parziale del cavo di connessione alla rete adottato, 

avendo un valore di portata Iz pari a 48 A (per una posa tipica in tubo in aria), a vantaggio della 

bassa caduta di tensione computata sull’intera lunghezza. 

La curva caratteristica dell’interruttore adottato è la curva C, che delinea un intervento 

dell’interruttore con caratteristica magnetica compresa tra 5 volte il valore nominale In e 10 volte 

il valore In. 

Quindi, considerando 5 volte il valore nominale (nel caso pari a 32 A), cioè 160 A, in situazione 

di parziale cedimento o deterioramento del materiale isolante, tale da comportare una corrente di 

dispersione, il tempo di intervento corrispondente è dell’ordine di 0,01 secondi. 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dell’interruttore quadripolare magnetotermico 

adottato, collegato in cascata con un blocco differenziale puro con i relativi parametri di targa: 

Interruttore tetrapolare magnetotermico per la protezione della conduttura 

Corrente nominale (A)  32 

Curva caratteristica   C 

Potere dôinterruzione (kA)  25 

Protezione differenziale della conduttura 

Corrente nominale (A)  32 

Corrente differenziale (A)  0,03 

Per la connessione a terra delle masse si utilizzerà un cavo di tipo N07V - K con isolante in 

materiale PVC (colore di riconoscimento della guaina: Giallo Verde), la sezione del cavo di 

terra sarà di 16 mm
2
, data la presenza di sistema di protezione ai fronti di sovratensione 

indotta causati da fenomeni atmosferici indiretti. 
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8 DESCRIZIONE  DELLE MISURE DI PROTEZIONE  

8.1 Misure di protezione contro il corto circuito 

Per la parte di circuito in corrente continua, la protezione contro il cortocircuito è assicurata dalla 

caratteristica tensione-corrente dei moduli fotovoltaici che limita la corrente di corto circuito 

degli stessi a valori noti e di poco superiori alla loro corrente nominale. Per ciò che riguarda il 

circuito in corrente alternata, la protezione contro il corto circuito è assicurata dal dispositivo 

limitatore contenuto all’interno dell’inverter. 

L’interruttore magnetotermico posto a valle dell’inverter agisce, quindi, da rincalzo all’azione 

del dispositivo di protezione interno agli inverter stessi. 

 

 

 

8.2 Misure di protezione contro i sovraccarichi 

Le condutture saranno protette dai sovraccarichi mediante l'utilizzo di apparecchiature di tipo 

automatico magnetotermici o termici, poste a monte di ogni linea e coordinate secondo le 

seguenti due relazioni: 

I b Ò I n ÒI z 

I f Ò1,45 x I z 

dove: 

I b = corrente di impiego del circuito; 

I z = portata in regime permanente della conduttura 

I n = corrente nominale del circuito di protezione 

I f = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 

tempo convenzionale in condizioni definite. 

 

 

 

8.3 Misure di protezione contro i contatti diretti  

Ogni parte elettrica dell’impianto, sia in corrente alternata che in corrente continua, è da 

considerarsi in bassa tensione. La protezione nei confronti dei contatti diretti è assicurata 

dall’utilizzo dei seguenti accorgimenti: 

¶ utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23); 

¶ utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi e 

liquidi; 

¶ collegamenti effettuati utilizzando cavi rivestiti con guaina esterna protettiva e idonei per 

la tensione nominale utilizzata. I cavi risulteranno opportunamente ancorati o appoggiati 

e, se accessibili, alloggiati in condotti portacavi (canali o tubi a seconda del tratto) idonei 

allo scopo. 
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Alcuni brevi tratti di collegamento tra i moduli fotovoltaici non risultano alloggiati in condotti 

portacavi. Questi collegamenti, tuttavia, essendo protetti dai moduli stessi, non sono soggetti a 

sollecitazioni meccaniche di alcun tipo, né risultano ubicati in luoghi dove sussistano rischi di 

danneggiamento per azione di terzi.  

 

 

 

8.4 Misure di protezione contro i contatti indiretti  

Sistema in corrente alternata (TT) 

La protezione dai contatti indiretti per l’impianto fotovoltaico è stata realizzata considerando che 

i sistemi di collegamento del neutro e delle masse sono diversi per il lato DC e il lato AC 

dell’impianto. 

 

Sistema in corrente continua (IT) 

Il sistema in corrente continua, costituito dalle stringhe di moduli fotovoltaici e dai loro 

collegamenti agli inverter, è un sistema che non presenta alcun punto connesso elettricamente a 

terra (flottante). Non vi sono parti metalliche che possono andare in tensione per cedimento 

dell’isolamento principale e quindi da considerarsi masse secondo quanto riportato nella norma 

CEI 64-8. Questo perché i moduli fotovoltaici, i cavi ed i dispositivi di connessione presentano 

un isolamento di classe II tra le parti attive e l’esterno. 

Tuttavia, in considerazione dell’estensione dell’impianto e della sua esposizione continuata agli 

agenti atmosferici, si ritiene opportuno considerare ulteriori misure di rincalzo, al fine di 

scongiurare l’insorgenza di tensioni pericolose sulle cornici dei moduli o su altre parti metalliche 

a contatto. A questo riguardo, la buona pratica impiantistica suggerisce di prevedere, in modo 

particolare, il possibile manifestarsi di tensioni differenziali su parti metalliche simultaneamente 

raggiungibili da un singolo operatore (ad esempio cornice-cornice o cornice-struttura). 

Sono quindi da considerarsi utili nei confronti dei contatti indiretti le seguenti misure di 

prevenzione aggiuntive adottate nel progetto:  

¶ Controllo dell’isolamento del generatore fotovoltaico da parte dei singoli inverter. 

¶ Trasformatore di isolamento che impedisce la chiusura dell’anello di guasto sia nel caso 

di contatti diretti che di contatti indiretti. 

¶ Collegamento equipotenziale dei moduli fotovoltaici con la struttura di sostegno 

effettuato mediante gli organi di fissaggio meccanico (la cornice dei moduli è passivata 

con trattamento galvanico, è quindi opportuno rimuovere localmente lo strato isolante per 

assicurare un buon contatto ohmico). 

¶ Collegamento a terra delle strutture metalliche. Nel caso in cui l’intera struttura sia 

costituita da più parti metalliche separate, queste dovranno essere collegate tra loro 

mediante un conduttore equipotenziale con sezione di 16 mm
2
.  

¶ Dispositivo di interruzione differenziale sulla linea trifase di uscita dell’impianto.  
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Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica 

La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti sia della rete autoproduttore 

che della rete di distribuzione pubblica sarà realizzata in conformità a quanto previsto dalle 

norme CEI 11-20 e CEI 11-20;V1, con riferimento anche a quanto contenuto nel documento 

emesso da Enel Distribuzione DK5940. 

L’impianto risulterà, pertanto, equipaggiato con un sistema di protezione che si articola su 3 

livelli: Dispositivo di generatore; Dispositivo di interfaccia; Dispositivo generale. 

¶ Dispositivo di generatore 

Gli inverter sono internamente protetti contro il cortocircuito ed il sovraccarico. Il 

riconoscimento della presenza di un guasto interno al dispositivo o nel generatore 

fotovoltaico provoca l’immediato distacco del relativo inverter dalla rete elettrica. 

¶ Dispositivo di interfaccia 

Il dispositivo di interfaccia deve provocare il distacco dell’intero sistema di generazione 

in caso di guasto sulla rete elettrica. In particolare, secondo quanto previsto dal 

documento DK5940, il riconoscimento di eventuali anomalie sulla rete avviene 

considerando come anormali le condizioni di funzionamento che fuoriescono dai limiti di 

tensione e frequenza di seguito indicati: 

- massima tensione: 1,2 Vn con tempo di intervento di 0 sec; 

- minima tensione: 0,0 Vn con tempo di intervento di 0,5 sec; 

- massima frequenza: 50,3 Hz senza ritardo; 

- minima frequenza: 49,7 Hz senza ritardo; 

La protezione offerta dal dispositivo di interfaccia impedisce, tra l’altro, che gli inverter 

continuino a funzionare, con particolari configurazioni di carico, anche nel caso di 

interruzione del servizio elettrico (black-out). Questo fenomeno – detto funzionamento in 

isola – deve essere evitato, soprattutto perché può tradursi in condizioni di pericolo per il 

personale addetto alla ricerca ed alla riparazione dei guasti. 

Le funzioni di protezioni del dispositivo di interfaccia sono appositamente certificate da 

un Ente facente capo alla EA. Inoltre l'organo di interruzione del dispositivo di interfaccia 

è costituito da un contattore tetrapolare conforme alla norma CEI EN 60947-4-1 

(categoria AC1 o AC3). 

¶ Dispositivo generale 

Il dispositivo generale ha la funzione di salvaguardare il funzionamento della rete nei 

confronti di guasti nel sistema di generazione elettrica che si trova a valle del punto di 

consegna. A norma della Guida tecnica, l’organo di interruzione è un interruttore 

quadripolare con bobina di minima tensione. 
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Misure di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche 

L’impianto fotovoltaico non influisce sulla forma o volumetria dell’edificio e pertanto non 

aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura. 

 

 

Fulminazione indiretta 

L’abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell’impianto può provocare il 

concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulminazione con i circuiti 

dell’impianto fotovoltaico, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori uso i 

componenti tra cui, in particolare, gli inverter. Per tale motivo, sono stati scelti degli inverter con 

ingressi protetti contro le sovratensioni tramite varistori controllati termicamente. 

 

 

Grado di protezione dei componenti 

La presente sezione non è applicabile ai moduli fotovoltaici. 

I rimanenti componenti utilizzati dovranno presentare, nei confronti della penetrazione di solidi e 

liquidi, i seguenti gradi di protezione: Quadri di campo Ą IP55 o superiore. 

 

 

Collegamenti di terra 

La messa a terra delle strutture sarà realizzata tramite conduttori G/V del tipo N07VK della 

sezione minima di 16 mm
2
, collegati direttamente al nodo equipotenziale di terra esistente. 

Le cornici dei moduli fotovoltaici, ove trattasi di moduli non a doppio isolamento di classe II, 

saranno rese equipotenziali con la struttura metallica di sostegno mediante una corretta 

imbullonatura (utilizzo di rondelle a punta che rimuovono lo strato passivato sulle cornici). 

 

 

Collegamento alla rete elettrica 

L’uscita del sistema d’interfaccia è collegata alla rete di distribuzione mediante un cavo di tipo 

FG7(O) R 0,6/1 kV 5G6. 
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9 INCENTIVI  

9.1 Il decreto Conto energia 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. del 19 Febbraio 2007 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 2007, ha stabilito i nuovi criteri e le modalità per 

incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 

In particolare, non sarà più necessario attendere l’accoglimento da parte del GSE (ex GRTN) 

della richiesta di concessione delle tariffe incentivate, ma una volta richiesto l’allaccio al Gestore 

di rete locale, si potrà procedere direttamente alla realizzazione dell’impianto, e dopo aver 

collegato l’impianto alla rete elettrica si potrà richiedere al GSE il riconoscimento, per 20 anni, 

della tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto realizzato. 

Il decreto disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti 

fotovoltaici, e fissa le tariffe da un minimo di 35 ad un massimo di 48 centesimi di euro per kWh 

prodotto, innalzandole rispetto alla normativa previgente. 

È stato introdotto un incremento del 5% delle tariffe incentivanti per le scuole pubbliche, gli 

ospedali pubblici e gli impianti integrati negli edifici e installati in sostituzione di coperture 

contenenti amianto e per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  

Si ricorda che non si tratta di un finanziamento in conto capitale a fondo perduto necessario per 

la realizzazione degli impianti, bensì di un meccanismo di incentivi che remunerano l'elettricità 

prodotta dagli impianti per 20 anni. 

In sintesi, tutta l'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici (misurata tramite un 

contatore installato a valle del sistema) verrà pagata per 20 anni con una tariffa molto 

interessante.  

Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 

- da 1 a 3 kWp;  

- da 3 a 20 kWp; 

- oltre 20 kWp. 

All’interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti: 

- non integrati o installati a terra 

- parzialmente integrati 

- integrati nell’edificio.  

Per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di:  

- 0,384 ú per kWh prodotto se non integrato; 

- 0,422 ú per kWh se parzialmente integrato; 

- 0,470 ú per kWh se integrato; 
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Per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp: 

- 0,365 ú per kWh prodotto se non integrato; 

- 0,403 ú per kWh se parzialmente integrato 

(che, con il bonus del +5% diventa 0,423 euro/kWh) 

- 0,442 ú per kWh se integrato; 

Per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp: 

- 0,346 ú per kWh prodotto se non integrato; 

- 0,384 ú per kWh se parzialmente integrato;  

- 0,422 ú per kWh se integrato; 

Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2010 e resteranno fisse per 20 anni 

(nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione). 

Si precisa che l'incentivo è proporzionale all'energia elettrica prodotta, cioè esso viene pagato su 

tutta l'energia prodotta dall'impianto installato, non soltanto su quella in eccesso che viene 

immessa nella rete elettrica. L'incentivo non viene pagato dall'ENEL, ma dal GSE, il Gestore 

dei Servizi Energetici nazionale: il pagamento è mensile per 20 anni. 

 

 

 

 

9.2 Iter per lôaccesso allôincentivazione  

1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la 

connessione alla rete (ev. servizio di scambio). 

2) Ad impianto ultimato, il SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete. 

3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR – pena la non 

ammissibilità alle tariffe incentivanti – è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di 

concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio 

dell’impianto. 

4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica 

al SR la tariffa riconosciuta. 

5) Il GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche 

relative al premio sul risparmio energetico. 


